
  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2560–มกราคม 2561 

กองแผนคุณภาพน ้า ฝ่ายคุณภาพน ้า การประปานครหลวง 



1 
 

 สารบัญ 

 

บทความ & Infographic 
Enhanced Coagulation 2 
 
 
เรื่องเล่าจากปก 
วันขึ้นปีใหม่ 4 
 
 
Special 
ความน าไฟฟ้า 6 
 
 
ภาพกิจกรรม 
ผู้ว่าการ กปน. ลงพื้นที่ส ารวจคลองออ้ม 7 
การบรรยายเชิงสัมมนา เรื่องสาหร่ายพิษและแนวทางในการ

ก าจัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วารสารคลินิกน ้าสะอาดออนไลน์ 
ธันวาคม 2560-มกราคม 2561 
 
 

บรรณาธิการ 

 

นางสาวนงนรา อัตนวานิช 
ผู้อ านวยการกองแผนคุณภาพน้ า  
 
 

กองบรรณาธิการ 

 

นางโสภิน รัชตะวาณิชย์ 
หัวหน้าส่วนวิชาการคุณภาพน้ า  
 
 

นางสาวโปรดปราน ใจกว้าง 
นักวิทยาศาสตร์ 4 

ทุกปัญหาคุณภาพน ้า 
คลินิกน ้ามีค้าตอบ 



2 
 

 
 

 

 

การประปานครหลวงได้ด้าเนินโครงการแผนน ้าประปาปลอดภัย (U_rcpȮq_dcrwȮnj_l9ȮUQN'Ȯเพื่อผลิตน ้าประปาที่ปลอดภัยปราศจาก
สิ่งปนเปื้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้น ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น สารตกค้างที่เกิดจากกระบวนการฆ่า 
เชื อโรค (BgqgldcargmlȮ`wnpmbsarq9ȮB@Nq'Ȯที่เกิดขึ นจากการท้าปฏิกิริยาระหว่างสารฆ่าเชื อโรค (Bgqgldcar_lrq'Ȯและสารตั งต้น (Npcaspqmpq'Ȯ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คือ สารอินทรีย์ธรรมชาติน ้าดิบ (L_rsp_jȮmpe_lgaȮk_rrcp9ȮLMK'Ȯหนึ่งในวิธีการลดสารตกค้างที่เกิดจากการท้าปฏิกิริยาระหว่าง
สารตั งต้นและสารฆ่าเชื อโรค ได้แก่ การลดปริมาณสารอินทรีย์ธรรมชาติในน ้าดิบก่อนที่จะผ่านเข้าไปสู่กระบวนการฆ่าเชื อโรคȮซึ่งหนึ่งในเทคนิคนั น
คือ Clf_lacbȮAm_esj_rgml  

การประปานครหลวงมีโรงงานผลิตน ้า 4 แห่ง ก้าลังการผลิตน ้ารวมประมาณ 6.72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันสามารถให้บริการ
แก่ประชาชน 11.5 ล้านคน ครอบคลุมพื นที่ 3*195 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ระบบ
ผลิตน ้า ของการประปานครหลวงทั ง 4 โรงงาน เป็นระบบผลิตน ้าแบบทั่วไป (Amltclrgml_jȮu_rcpȮrpc_rkclrȮqwqrck' 

 
 

โดยการฆ่าเชื อโรคจะใช้สารคลอรีนเป็นสารฆ่าเชื อโรค การ
ด้าเนินงานปกติของระบบผลิตน ้าแบบทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ความขุ่น และน้าไปสู่การฆ่าเชื อโรคที่มีประสิทธิภาพ แต่ช่วงที่ 
น ้าดิบด้อยคุณภาพเข้าสู่โรงงานผลิตน ้า จะมีความเสี่ยงต่อการเกิด 
สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งปนเปื้อนในน ้าประปา การลดสารอินทรีย์
ธรรมชาติในน ้าดิบ ด้วยเทคนิค Clf_lacbȮAm_esj_rgmlȮเป็นวิธี
หนึ่งที่สามารถลดสารอินทรีย์ในน ้าดิบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Cltgpmlkclr_jȮNpmrcargmlȮ?eclaw8ȮCN?'Ȯได้ให้ความหมายของ 
Clf_lacbȮAm_esj_rgml ไว้ว่า ŴrfcȮnpmacqqȮmdȮgknpmtgleȮrfcȮ
pckmt_jȮmdȮbgqgldcargmlȮ`wnpmbsarȮ&B@N'ȮnpcaspqmpqȮglȮ_Ȯ
amltclrgml_jȮu_rcpȮrpc_rkclrȮnj_lrŵȮในภาษาไทยหมายถึง 
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิตน ้าแบบ 
Amltclrgml_jȮRpc_rkclrȮQwqrckȮที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลด
สารตกค้างที่เกิดจากกระบวนการฆ่าเชื อโรค (BgqgldcargmlȮ

`wnpmbsarq9ȮB@Nq'Ȯซึ่งอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยก้าจัด
สารอินทรีย์ (L_rsp_jȮmpe_lgaȮk_rrcp9ȮLMK'Ȯซึ่งเป็นสารตั ง ต้น 
(Npcaspqmpq'Ȯที่จะไปท้าปฏิกิริยากับสารฆ่าเชื อโรค (Bgqgldcar_lrq'Ȯ
ให้เกิดสารตกค้างȮ 

ส้าหรับกระบวนการฆ่าเชื อโรค (Disinfection) จะต้องมี
การเติมสารฆ่าเชื อโรคในปริมาณที่เพียงพอที่จะฆ่าเชื อโรคได้อย่าง
สมบูรณ์ ขณะเดียวกันจะต้องควบคุมปริมาณสารฆ่าเชื อโรคไม่ให้มี
ปริมาณมากเกินไป จนก่อให้เกิดสารตกค้างจากกระบวนการฆ่าเชื อ
โรคไปพร้อมกันด้วย (Trade-off) ดังนั น จ้าเป็นที่จะต้องหาจุดสมดุล
ของการใช้สารฆ่าเชื อโรคให้มีความเหมาะสม เพื่อท้าให้น ้าประปามี
ความปลอดภัยสูงสุด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะท้างานศึกษา Enhanced 
Coagulation สายงานผลิตและส่งน ้า การประปานครหลวง 

 

Enhanced Coagulation 
ที่มา รายงานสรุปผลการศึกษา Enhanced Coagulation การประปานครหลวง 

บทความ 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาแบบทั่วไป (Conventional water treatment) 
(ที่มา: MWH's Water Treatment: Principles and Design) 
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çñÙÂöĉÙÛ¢ăëá« 

Û¢ăëá« ëã÷í çñÙÂöĉÙÛ¢ăëá« 2561 ăÁå¬áòÖöÇāå¬ç çñÙ

ÂöĉÙÛ¢ăëá«Ö÷íç«òĀÛ§ÙĀ×èÁòåāë«ÇÄçòáêøÂ Ö÷íĀÛºÙÁòãĀãôĈáÕ¬Ùăëá« 

ÄÙáñÁÈðÁå«òçç«òăë¬×ôĉÇêôĈÇĄá«ÔõĄÛÁñÚÛ¢ĀÁ«ò āåðĀãôĈáÕ¬Ùăëá«ăÙÛ¢

ăëá«ăë¬ÔõÁç«òĀÔôá êčòëãñÚÛãðĀ×èĄ×âÙíÁÈòÁÈðĀÛºÙçñÙëâøÔ

ÕôÔÕ«íÁñÙëåòâçñÙāå¬ç âñÇáõÁòãĀÉåôáÉåíÇÛ¢ăëá«ÁñÙ×øÁÛ¢ ãù¬

ëã÷íĄá«ç«ò ÛãðçñÕôÛ¢ăëá« áõÄçòáĀÛºÙáòíâ«òÇĄã çñÙÙõĉĀãòáõ

Āã÷ĈíÇãòçÂíÇÛ¢ăëá«áòĀå«òêù«ÁñÙß¸Ç 

çñÙÂöĉÙÛ¢ăëá« áõÛãðçñÕôÄçòáĀÛºÙáòËöĈÇĀÛåõĈâÙāÛåÇĄÛ

ÕòáâøÄêáñâÕòáÄçòáĀëáòðêá ÕñĉÇāÕ«ăÙêáñâĀãôĈáāãÁĀá÷ĈíÊòç

ÚòÚôĂåĀÙõâ ĀãôĈáÄôÔÄ¬ÙÁòãăÊ¬ÛÏô×ôÙĂÔâíòèñâãðâðÕ«òÇ Ć ÂíÇ

ÔçÇÈñÙ×ã¯ĀÛºÙëåñÁăÙÁòãÙñÚ Āá÷ĈíÄãÚ 12 ĀÔ÷íÙ ÁćÁčòëÙÔç«ò

ĀÛºÙ 1 Û¢ āåðĀÞ÷Ĉíăë¬ĀÁôÔÄçòáÞíÔõãðëç«òÇÁòãÙñÚÛ¢ÕòáÛÏô×ôÙ

ÁñÚÛ¢ÕòáäÔùÁòå ÈöÇĄÔ¬ĀÞôĈáĀÔ÷íÙĀÂ¬òĄÛíõÁ 1 ĀÔ÷íÙ ĀÛºÙ 13 

ĀÔ÷íÙăÙ×øÁ Ć 4 Û¢ Õ«íáòÊòçíõâôÛÕ¯ ÁãõÁ āåðÊòçĀËáôÕôÁ ĄÔ¬

ÙčòÁòãÛÏôÚñÕôÂíÇÊòçÚòÚôĂåĀÙõâáòÔñÔāÛåÇāÁ¬ĄÂíõÁëåòâ

ÄãòçĀÞ÷Ĉíăë¬ÕãÇÁñÚäÔùÁòåáòÁâôĈÇÂöĉÙ ÈÙÖöÇêáñâÂíÇÁéñÕãôâ¯Èù

ĀåõâÕ ËõËòã¯ (ÛãðáòÓ 46 Û¢ Á«íÙÄãôêÕ¯èñÁãòÊ) ĄÔ¬Ùčò

ÄçòáÄôÔÂíÇÙñÁÔòãòèòêÕã¯ÊòçíõâôÛÕ¯Ê÷ĈíĂâËôĀâÙôê  

áòÛãñÚÛãøÇăë¬ëÙöĈÇÛ¢áõ 365 çñÙ ĂÔâ×øÁ Ć 4 Û¢ ăë¬ĀÕôáĀÔ÷íÙ

×õĈáõ 28 çñÙ ĀÞôĈáÂöĉÙíõÁ 1 çñÙ ĀÛºÙ 29 çñÙ Ä÷í ĀÔ÷íÙ

ÁøáàòÞñÙØ¯ ĀãõâÁç«ò íØôÁêøã×ôÙ Āá÷ĈíĀÞôĈáăë¬ĀÔ÷íÙÁøáàòÞñÙØ¯áõ 

29 çñÙ ăë¬×øÁĆ 4 Û¢ āÕ«çñÙăÙÛÏô×ôÙÁćâñÇĄá«Ä«íâÕãÇÁñÚ

äÔùÁòåÙñÁ Ä÷íĀçåòăÙÛÏô×ôÙâòçÁç«òÛ¢ÕòáäÔùÁòå ĀÛºÙĀëÕøăë¬

äÔùÁòåáòÖöÇÁ«íÙçñÙăÙÛÏô×ôÙ āåðăÙçñÙ×õĈ 21 áõÙòÄá ÕòáÛ¢

ÛÏô×ôÙÂíÇ×øÁ Ć Û¢ ÈðĀÛºÙÊ«çÇ×õĈáõĀçåòÁåòÇçñÙāåðÁåòÇÄ÷Ù

Ā×«òÁñÙ Ä÷íĀÛºÙçñÙ×õĈÔçÇíò×ôÕâ¯ÈðÂöĉÙÕãÇ×ôèÕðçñÙííÁ āåðåñÚ

åÇÕòá×ôèÕðçñÙÕÁ çñÙÙõĉ×ñĈçĂåÁÈöÇáõÊ«çÇĀçåòĀ×«òÁñÚ 12 ÊñĈçĂáÇ

Ā×«òÁñÙ ĀãõâÁç«ò çñÙ×ôçòãòÕãõĀêáíàòÄáõÙòÄá (Equinox in 

March)  

ăÙÛ¢ Þ.è. 2125 çñÙ Equinox in March ÁåñÚĄÛ

ĀÁôÔÂöĉÙăÙçñÙ×õĈ 11 áõÙòÄá ā×Ù×õĈÈðĀÛºÙçñÙ×õĈ 21 áõÙòÄá 

ÔñÇÙñĉÙÞãðêñÙÕðÛòÛòĀÁãÁíãõĈ×õĈ 13 ÈöÇ×čòÁòãÛãñÚÛãøÇāÁ¬ĄÂëñÁ

çñÙííÁĄÛ 10 çñÙ ÈòÁÛ¢ÛÏô×ôÙ āåðăë¬çñÙëåñÇÈòÁçñÙ×õĈ 4 

ÕøåòÄá Þ.è. 2125 ā×Ù×õĈÈðĀÛºÙçñÙ×õĈ 5 ÕøåòÄá Áćăë¬

ĀÛåõĈâÙĀÛºÙçñÙ×õĈ 15 ÕøåòÄáā×Ù (ăÊ¬ĀÉÞòðăÙÛ¢ Þ.è. 2125) 

ÛÏô×ôÙāÚÚăëá«ÙõĉÈöÇĀãõâÁç«òÛÏô×ôÙĀÁãÁíĀãõĈâÙ ÈòÁÙñĉÙĄÔ¬

ÛãñÚÛãøÇÛãðÁòèăÊ¬ çñÙ×õĈ 1 áÁãòÄá ĀÛºÙçñÙĀãôĈáÕ¬ÙÂíÇÛ¢ĀÛºÙ

Õ¬Ùáò 

เรื่องเล่าจากปก 
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ÄçòáĀÛºÙáòçñÙÛ¢ăëá«ăÙÛãðĀ×èĄ×â  

êčòëãñÚçñÙÛ¢ăëá«ăÙÛãðĀ×èĄ×âÙñĉÙ āÕ«ĀÔôáĀãòÖ÷íĀíò

çñÙāãá 1 ÄĈčò ĀÔ÷íÙí¬òâ ËöĈÇÕãÇÁñÚĀÔ÷íÙáÁãòÄá ĀÛºÙçñÙÂöĉÙÛ¢

ăëá« ĀÞ÷Ĉíăë¬êíÔÄå¬íÇÁñÚÄÕôāë«ÇÞãðÞø×ØèòêÙò ×õĈÖ÷íÊ«çÇ

ĀëáñÙÕ¯ëã÷íëÙ¬òëÙòçĀÛºÙÁòãĀãôĈáÕ¬ÙÛ¢ Õ«íáòĄÔ¬ĀÛåõĈâÙāÛåÇ

ĄÛÕòáÄÕôÞãòëáÓ¯ Ä÷íÖ÷íĀíòçñÙÂöĉÙ 1 ÄĈčò ĀÔ÷íÙ 5 ĀÛºÙçñÙÂöĉÙ

Û¢ăëá« ËöĈÇÕãÇÁñÚçñÙêÇÁãòÙÕ¯ ÔñÇÙñĉÙăÙêáñâĂÚãòÓĀãòÈöÇ

Ö÷íĀíòçñÙêÇÁãòÙÕ¯ĀÛºÙçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«ÂíÇĄ×â  

āÕ«ÁòãÙñÚçñÙÛ¢ăëá«ëã÷íçñÙêÇÁãòÙÕ¯ÕòáçñÙ×òÇ

ÈñÙ×ãÄÕô Āá÷ĈíĀ×õâÚÁñÚçñÙ×òÇêøãôâÄÕô â«íáÄåòÔĀÄå÷ĈíÙÁñÙĄÛ

ăÙāÕ«åðÛ¢ ÔñÇÙñĉÙăÙçñÙÂöĉÙ 1 ÄĈčò ĀÔ÷íÙ 5 Û¢ Þ.è. 2432 (ã.è. 

108) ËöĈÇÕãÇÁñÚçñÙ×õĈ 1 ĀáéòâÙ ÞãðÚò×êáĀÔćÈÞãð

ÈøåÈíáĀÁå¬òĀÈ¬òíâù«ëñç ÈöÇăë¬Ö÷íĀíòçñÙ×õĈ 1 ĀáéòâÙĀÛºÙçñÙÂöĉÙÛ¢

ăëá«ÂíÇĄ×âÙñÚāÕ«ÙñĉÙáò ĀÞ÷ĈíçñÙÛ¢ăëá«ÈðĄÔ¬ÕãÇÁñÙ×øÁÛ¢Āá÷ĈíÙñÚ

×òÇêøãôâÄÕô (āá¬ç«òçñÙÂöĉÙ 1 ÄĈčò ĀÔ÷íÙ 5 Û¢Õ«í Ć áòÈðĄá«ÕãÇ

ÁñÚçñÙ×õĈ 1 ĀáéòâÙ āå¬çÁćÕòá) ÔñÇÙñĉÙÈöÇÖ÷íĀíòĀÔ÷íÙĀáéòâÙ

ĀÛºÙĀÔ÷íÙāãÁÂíÇÛ¢ÙñÚāÕ«ÙñĉÙáò  

íâ«òÇĄãÁćÔõÛãðÊòÊÙê«çÙăëÍ«ĂÔâĀÉÞòðÕòáÊÙÚ×

âñÇÄÇâöÔÖ÷íĀíòçñÙêÇÁãòÙÕ¯ĀÛºÙçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«íâù« Õ«íáòĀá÷ĈíáõÁòã

ĀÛåõĈâÙāÛåÇÁòãÛÁÄãíÇáòĀÛºÙãðÚíÚÛãðÊòØôÛĄÕâ ×òÇ

ãòÊÁòãÈöÇĀëćÙç«òçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«çñÙ×õĈ 1 ĀáéòâÙ áñÁÈðĄá«áõÇòÙ

ã÷ĈÙĀãôÇíðĄãáòÁÙñÁāåðĀëćÙêáÄçã×õĈÈðß¤¼ÙßùÂöĉÙáòăëá« ÈöÇĄÔ¬

ÛãðÁòèăë¬áõÇòÙã÷ĈÙĀãôÇçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«ăÙçñÙ×õĈ 1 ĀáéòâÙ 2477 

ÂöĉÙăÙÁãøÇĀ×Þï ĀÛºÙÄãñĉÇāãÁ ÈÙāÞã«ëåòâííÁĄÛÕ«òÇÈñÇëçñÔ

ăÙÛ¢Õ«í Ć áò ĂÔâăÙÛ¢ Þ.è. 2479 ÁćĄÔ¬áõÁòãÈñÔÇòÙÛ¢ăëá«

×ñĈç×øÁÈñÇëçñÔ áõÊ÷Ĉí×òÇãòÊÁòã "çñÙÕãøéêÇÁãòÙÕ¯" 

ĀëÕøÜåĀÛåõĈâÙçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«ÈòÁ 1 ĀáéòâÙ ĀÛºÙ 1 áÁãòÄá  

Õ«íáòÁćĄÔ¬áõÁòãÞôÈòãÓòĀÛåõĈâÙçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«íõÁÄãñĉÇ

ëÙöĈÇ ËöĈÇĄÔ¬āÕ«ÇÕñĉÇÄÓðÁããáÁòãÂöĉÙáò ĂÔâáõëåçÇçôÈôÕã 

çò×ÁòãĀÛºÙÛãðØòÙÄÓðÁããáÁòã āåð×õĈÛãðÊøáĄÔ¬áõáÕôĀÛºÙ

ĀíÁÉñÙ×¯ăë¬ĀÛåõĈâÙçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«ĀÛºÙçñÙ×õĈ 1 áÁãòÄá Þ.è. 

2484 ăÙêáñâÄÓðãñÐÚòåÂíÇ ÈíáÞå Û. ÞôÚùåêÇÄãòá ĂÔâ

ĀëÕøÜåêčòÄñÍÁćÄ÷í ĀÛºÙÁòãĄá«ÂñÔÁñÚëåñÁÞø×ØèòêÙòăÙÔ¬òÙÁòã

ÙñÚçñÙ ĀÔ÷íÙ āåðÁòãã«çáÉåíÇÛ¢ăëá«Ô¬çâÁòã×čòÚøÍ ĀÛºÙÁòã

ĀåôÁçôØõÙčòĀíòåñ×ØôÞãòëáÓ¯áòÄã«íáèòêÙòÞø×Ø ×čòăë¬ĀÂ¬òêù«

ãðÔñÚêòÁå×õĈăÊ¬íâù«ăÙÛãðĀ×è×ñĈçĂåÁ ĀÛºÙÁòãß¤¼ÙßùçñÒÙØããá 

ÄÕôÙôâá āåðÈòãõÕÛãðĀÞÓõÂíÇÊòÕôĄ×â ÕñĉÇāÕ«ÙñĉÙáòçñÙÂöĉÙÛ¢

ăëá«ÂíÇĄ×âÈöÇÕãÇÁñÚçñÙ×õĈ 1 áÁãòÄáÂíÇ×øÁÛ¢ Āëá÷íÙÔñÇĀÊ«Ù

çñÙÂöĉÙÛ¢ăëá«ÂíÇÛãðĀ×èí÷ĈÙ×ñĈçĂåÁ 

ĀÞåÇçñÙÛ¢ăëá«  

āÙ«ÙíÙç«ò ĀÞåÇ×õĈáñÁÈðĄÔ¬âôÙÚ«íâ Ć ăÙÊ«çÇçñÙÂöĉÙÛ¢ăëá« ÁćÄ÷í 

"ĀÞåÇÞãÛ¢ăëá«" ËöĈÇĀÛºÙĀÞåÇÞãðãòÊÙôÞÙØ¯åčòÔñÚ×õĈ 13 ×õĈ

ÞãðÚò×êáĀÔćÈÞãðĀÈ¬òíâù«ëñç àùáôÞåíÔøåâĀÔÊ ãñÊÁòå×õĈ 9 

×ãÇÞãðãòÊÙôÞÙØ¯ÂöĉÙăÙĀÔ÷íÙØñÙçòÄá Þ.è. 2494 Āá÷ĈíÄãñĉÇ

ĀêÔćÈÙôçñÕÞãðÙÄãāåðÛãð×ñÚ Ó ÞãðÕčòëÙñÁÈôÕãåÔòãĂëÐòÙ 

ÞãðãòÊçñÇÔøêôÕ ĂÔâáõÞãðãòÊÛãðêÇÄ¯ăë¬ĀÞåÇÙõĉ ĀÛºÙÞãÛ¢ăëá«

×õĈÞãðãòÊ×òÙāÁ«ÞêÁÙôÁã×øÁëáù«Āëå«ò ×ãÇÞãðÁãøÓòĂÛãÔ

ĀÁå¬òï ăë¬ÞãðĀÈ¬òçãçÇè¯ĀØí ÞãðíÇÄ¯ĀÈ¬òÈñÁãÞñÙØ¯ĀÞćÍèôãô 

ÙôÞÙØ¯Äčòã¬íÇĀÛºÙÄčòíčòÙçâÞãÛ¢ăëá« āå¬çÞãðãòÊ×òÙāÁ«çÇ

ÔÙÕãõ 2 çÇ Ä÷í çÇÔÙÕãõÙôêôÕÈøìòåÇÁãÓ¯áëòçô×âòåñâ Ùčò

ííÁÚããĀåÇ Ó ÈøìòåÇÁãÓ¯áëòçô×âòåñâ āåðçÇÔÙÕãõêøÙ×ãò

àãÓ¯ ÙčòííÁÚããĀåÇ Ó èòåòĀÉåôáĄ×âĀÛºÙÄãñĉÇāãÁăÙçñÙÛ¢

ăëá« çñÙíñÇÄòã×õĈ 1 áÁãòÄá Þ.è. 2495  

ĂÔâĀÞåÇÞãÛ¢ăëá« áõĀÙ÷ĉíã¬íÇÔñÇÙõĉ  

ĀÞåÇçñÙÛ¢ăëá« (ĀÞåÇÞãÛ¢ăëá« ĀÞåÇÞãðãòÊÙôÞÙØ¯ăÙëåçÇ)  

×čòÙíÇ: ÞãðÚò×êáĀÔćÈÞãðĀÈ¬òíâù«ëñçàùáôÞåíÔøåâĀÔÊ  

Äčòã¬íÇ: ÞãðĀÈ¬òçãçÇè¯ĀØí ÞãðíÇÄ¯ĀÈ¬òÈñÁãÞñÙØ¯ĀÞćÍèôãô  

êçñêÔõçñÙÛ¢ăëá«Þò ăë¬ÚããÔòĀãò×«òÙã÷ĈÙãáâ¯  

äÁé¯âòáÔõĀÛãáÛãõÔôČÊ÷ĈÙÊá Õ«òÇêøÂêáÙôâáâôÙÔõ  

Â¬òçôÇçíÙÂíÞãÈòÁß§ò ăë¬ÚããÔòÛçÇ×«òÙêøÂèãõ  

ĂÛãÔÛãð×òÙÞãĂÔâÛãòÙõ ăë¬ÊòçĄ×âå¬çÙáõĂÊÄÊñâ 

ăë¬ÚããÔòÛçÇ×«òÙêøÂêñÙÕ¯ ×øÁçñÙ×øÁÄ÷ÙÊ÷ĈÙÊáăë¬êáä×ñâ 

ăë¬ãø«ÇĀã÷íÇăÙçñÙÛ¢ăëá« ÜíÇÊòçĄ×âÈÇêçñêÔõ 

ÕåíÔÛ¢ÈÇáõêøÂăÈ ÕåíÔĄÛÙñÚāÕ«ÚñÔÙõĉ  

ăë¬êôĉÙ×øÁÂ¯êøÂĀÁéáĀÛãáÛãõÔôČ êçñêÔõçñÙÛ¢ăëá«Ā×íÍ

×õĈáò : HIGHLIGHT KAPOOK 
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ĔŅĶĬŜŅœĲĲƚŅȮ&Conductivity) 
ĪňŗĴŅ: United States Environmental Protection Agency (EPA) 

Conductivity หรือȮĔŅĶĬŜŅœĲĲƚŅ เป็นวิธีวัด
ความสามารถของน ้าในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากมี
อยู่ของสารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน ้า เช่น แอน
ไอออนของคลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอน
ไอออนคือไอออนที่มีประจุลบ) หรือ แคทไอออนของโซเดียม 
แมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม (แคทไอออนคือไอออนที่มี
ประจุบวก)  

สารประกอบอินทรีย์ เช่น น ้ามัน ฟีนอล แอลกอฮอล์ 
และน ้าตาล น้าไฟฟ้าได้ไม่ดีนัก และมีค่าการน้าไฟฟ้าต่้ากว่า
เมื่อละลายอยู่ในน ้า การน้าไฟฟ้ายังขึ นอยู่กับอุณหภูมิอีกด้วย 
ถ้าอุณหภูมิสูงค่าการน้าไฟฟ้าก็จะยิ่งมากขึ น ด้วยเหตุผล
เหล่านี เองจึงรายงานค่าการน้าไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส 

นอกจากนี การน้าไฟฟ้าในแหล่งน ้านั นยังได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื นที่ที่
แหล่งน ้านั นไหลผ่านอีกด้วย โดยน ้าที่ไหลผ่านพื นที่หินแกรนิต
มักจะมีค่าการน้าไฟฟ้าต่้า เพราะว่าหินแกรนิตประกอบด้วย
สารที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนและน ้าที่ไหลผ่านชั นดินจะมีการ
น้าไฟฟ้าที่สูง เพราะว่ามีสารประกอบที่แตกตัวเป็นไอออน  

น ้าทิ งที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้าอาจส่งผลต่อค่าการน้า
ไฟฟ้า ทั งนี ขึ นอยู่กับส่วนประกอบของน ้าทิ งนั น ความ
ล้มเหลวของการจัดการระบบท่อน ้าทิ งจะส่งผลให้การน้า
ไฟฟ้ามีค่าสูง เนื่องจากในน ้าทิ งมีคลอไรด์ ฟอสเฟต และไน
เตรต ส่วนการปนเปื้อนของน ้ามันจะส่งผลให้การน้าไฟฟ้ามี
ค่าต่้า 

หน่วยพื นฐานที่ใช้วัดการน้าไฟฟ้าคือ โมห์ (mho) 
หรือ ซีเมนส์ (siemens) ค่าการน้าไฟฟ้าวัดเป็นไมโครโมห์ต่อ
เซนติเมตร (µmhos/cm) หรือ โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 
(µs/cm) น ้ากลั่นมีค่าการน้าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.5 - 3 
µmhos/cm แม่น ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีค่า
การน้าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 50 ů 1,500 µmhos/cm ส้าหรับน ้า

อุตสาหกรรมนั นอาจมีค่าการน้าไฟฟ้าสูงได้ถึง 10,000 
µmhos/cm 

ŏėĶŊŗŀĚĴŊŀĺńħŐĸŃĔŅĶŏĔŖĭĨńĺŀĵƞŅĚ 

ค่าการน้าไฟฟ้ามีประโยชน์ในการตรวจวัดคุณภาพ
แหล่งน ้า เมื่อติดตามเฝ้าระวังมักพบว่าแหล่งน ้าแต่ละแหล่ง
จะมีพิสัยของค่าการน้าไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ และสามารถ
น้ามาใช้เป็นค่าพื นฐานของสภาพแหล่งน ้าในภาวะปกติได้ 
การเปลี่ยนแปลงของค่าการน้าไฟฟ้าอย่างมีนัยส้าคัญสามารถ
เป็นตัวชี วัดว่าน ้าทิ งหรือมลพิษจากแหล่งอื่นได้ไหลลงสู่แหล่ง
น ้านั นๆ 

การวัดค่าการน้าไฟฟ้าท้าได้โดยการใช้หัววัด 
(probe) และเครื่องวัด (meter) โดยการใส่แรงดันไฟฟ้า
ระหว่างขั วไฟฟ้าสองขั วในหัววัดซึ่งจุ่มลงไปในน ้า การลดลง
ของแรงดันไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการต้านของน ้าจะน้าไปใช้
ค้านวณค่าการน้าไฟฟ้าต่อเซนติเมตร เครื่องวัดจะแปลงค่า
เป็นไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร และแสดงผลให้ ผู้ตรวจวัดทราบ 

เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้าบางชนิดสามารถใช้ตรวจวัด
ปริมาณของแข็งละลายน ้า (Total dissolved solids; TDS) 
และความเค็ม (Salinity) ได้ โดย TDS จะวัดได้เป็นมิลลิกรัม
ต่อลิตร (mg/L) และสามารถค้านวณได้จากการน้าค่าการน้า
ไฟฟ้าคูณด้วยค่าคงที่ระหว่าง 0.55 ถึง 0.9 ซึ่งเป็นค่าที่ได้จาก
การทดลอง (Standard Method#2510, APHA1992) 

เครื่องวัดค่าการน้าไฟฟ้าที่เหมาะสมมีราคาประมาณ 
350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,000 บาท เครื่องวัดใน
ราคานี ควรจะสามารถวัดอุณหภูมิและชดเชยอุณหภูมิในการ
วัดค่าการน้าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ       ค่าการน้าไฟฟ้าสามารถ
วัดได้ทั งในภาคสนามและในห้องปฎิบัติการ ถ้าหากมีการเก็บ
ตัวอย่างจากภาคสนามเพื่อน้ามาตรวจวัดในภายหลัง ขวดเก็บ
ตัวอย่างควรท้าจากแก้วหรือโพลีเอทิลีนที่ล้างด้วยผงซักฟอกที่
ปราศจากฟอสเฟตและกลั วด้วยทั งน ้าประปาและน ้ากลั่น



7 
 

 

įĺĔ,ȮĸĚıŊŘĬĪňŗĽŜŅĶĺěėĸŀĚŀƟŀĴȮĨŅĴőėĶĚĔŅĶıńĥĬŅŐĸŃĲƘƨĬĲŌėĸŀĚĭƟŅĬıĶƟŅĺ-ėĸŀĚŀƟŀĴ-ėĸŀĚĭŅĚľĸĺĚŏĝňĵĚĶŅĔ 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการ
ประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ส้าเภาทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(แหล่งน ้าและคุณภาพน ้า) นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อ้านวยการฝ่ายคุณภาพน ้า 
และคณะ ลงพื นที่ส้ารวจคลองอ้อม ซึ่งเป็นคลองที่สามารถระบายน ้าลงสู่แม่น ้า
เจ้าพระยา โดยหนึ่งในจุดระบายสู่เจ้าพระยานั นตั งอยู่ติดกับสถานีสูบน ้าดิบส้าแล 
ซึ่งเป็นจุดรับน ้าส้าคัญของ กปน. ดังนั นการส้ารวจแนวคลองอ้อมตลอดแนวในครั ง
นี  ตั งแต่ประตูน ้าคลองอ้อม ประตูน ้าปากคลองบ้านพร้าว บริเวณท่อลอดคลอง
รังสิต บริเวณประตูเชียงรากใหญ่ มัสยิด และที่ท้าการเชียงราก เพื่อเตรียมพัฒนา
และฟื้นฟูสภาพคลอง ให้มีคุณภาพน ้าที่ดีขึ น ซึ่งแนวคิดนี ได้น้ามาพัฒนาเมื่อปี 

2553 แต่เนื่องจากในปี 2554เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย จึงได้ชะลอโครงการไว้ การน้าโครงการพัฒนาคลองฯ ในครั งนี มาด้าเนินการอีกครั ง ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน และสามารถใช้เป็นแหล่งน ้าส้ารองของ กปน. ในอนาคต จากนั นได้เข้าหารือถึงความเป็นไปได้ของโครงการกับ 
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อ้านวยโครงการชลประทานปทุมธานี และ นายปัญจพล เพียรพานิช หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา โดย
ผู้บริหารโครงการชลประทานปทุมธานี ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

 

ĔŅĶĭĶĶĵŅĵŏĝŇĚĽńĴĴĬŅȮŏĶŊŗŀĚĽŅľĶƞŅĵıŇļŐĸŃŐĬĺĪŅĚŒĬĔŅĶĔŜŅěńħ 

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14:00-15:30 น. ฝ่ายคุณภาพน ้า และ กองวิชาการและข้อมูลผลิตน ้า ได้ร่วมกันจัดบรรยายเชิงสัมมนา 
เรื่อง Ŵสาหร่ายพิษและแนวทางในการก้าจัดŵȮณ ห้องประชุมชั น 
2 ตึกอ้านวยการ โรงงานผลิตน ้าบางเขน โดยวิทยากรบรรยาย 
ได้แก่ น.ส. นงนรา อัตนวานิช ผอ.กผน.ฝคภ, นายอังกูร บุญญะ 
หน.สนอ.กฝน.ฝคภ. และ นายกิติภัทร ลิ มประเสริฐ 
หน.สวจ.กวภ.ฝคภ. และมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึง
วิธีการก้าจัดสาหร่ายพิษ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น Carbon 
Adsorption (คาร์บอน), Membrane, Biofiltration, หรือ 
Oxidation (คลอรีนหรือโอโซน ในปริมาณที่พอเหมาะ) โดย
ได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิต
และส่งน ้า) เข้าร่วมสัมมนาด้วย 

ภาพกิจกรรม 
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ส่วนวิชาการคุณภาพน ้า  กองแผนคุณภาพน ้า 
ฝ่ายคุณภาพน ้า 

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1885 


